
 
Параметры счетчика          Тип:    НІК 2102 01.Е2МСТР1                              № ___________________ 

Дата генерации отчета: ________________   __________                             Пользователь: 
Дата счетчика:                  ________________   __________                             Микропрограмма счетчика:                                                 2102TZ-FW-18 
Место установки:  
Владелец:  
Автоматическая смена временной зоны 
Тарифов:                        2                                                       Профилей недели:        1  
Тарифных сезонов:     1                                                       Профилей дня:               1 

Пределы сезонов и назначение профилей недель 

1. 01:01 =>1 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 

7. - 8. п 9. - 10. - 11. - 12. - 

Профили недель 

1. 1.1.1.1.1.1.1.1 2. 0.0.0.0.0.0.0.0 3. 0.0.0.0.0.0.0.0 4. 0.0.0.0.0.0.0.0 5. 0.0.0.0.0.0.0.0 
6. 0.0.0.0.0.0.0.0 7. 0.0.0.0.0.0.0.0 8. 0.0.0.0.0.0.0.0 9. 0.0.0.0.0.0.0.0 10. 0.0.0.0.0.0.0.0 

Профили дней 

1 2 3 4 5 6 7 8 

00:00_Т2 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
07:00_Т1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
23:00 Т2 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 

0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 

0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 

0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 

9 10 11 12 13 14 15 16 

0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 

0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 

0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 

0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 

0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 

                                                                                                          Даты праздничных дней 

- - - - - -  - - - - 

- - - - - -  - - - - 

- - - - - -  - - - - 

Параметры интерфейсов                                                                                                                                                                           Управление реле №1 

Параметр Оптопорт Проводной Токовая петля 

Скорость порта (бод) 9600 9600 9600 

Время до разеденения (сек.) 120 120 120 

Адрес в системе (НП 415 

Адрес в системе (LO) 4960 

 
Параметры порогов индикации 

Завышеное напряжение (В) 242 

Заниженое напряжение (В) 198 

Время отсечки (сек.) 5 

Параметры радиомодуля 

Идентификатор сети 2104 

Канал 11 

 

 

 Включено Выключено 

По активному тарифу --  

По времени 00:00 00:00 
 00:00 00:00 

00:00 00:00 
00:00 00:00 
00:00 00:00 
00:00 00:00 
00:00 00:00 
00:00 00:00 
00:00 00:00 
00:00 00:00 
00:00 00:00 
00:00 00:00 


